
Муниципальное бюджетное ВрИО начальника
дошкольное образовательное учреждение ТОНДиПР
детский сад № 12 «Аленушка» с. Восток Поронайского района
(МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» с. Восток) УНДПР ГУ МЧС России
694201, Сахалинская область По Сахалинской области-
Поронайский район, ВрИО главного
с. Восток, ул. Приморская 6 Государственного инспектора
Е -  mail: voloboeva-efSmail.ru Поронайского района
тел/факс 8(42431) 98-5-07 По пожарному надзору
исходящий 34 от 09 марта 2022 года А.В. Петровой

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ.

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 09 от 
25.02.2022 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Поронайского района направляем информацию об устранении нарушений

№ Нарушения Пояснения (устранение 
замечаний)

Приложение

1. Прибор приемно-контрольный 
пожарный (ПКП) и приборы 
управления установить в помещении 
персонала, ведущего круглосуточное 
дежурство. Так же данные приборы 
защитить от несанкционированного 
доступа посторонних лиц.

Прибор приемно­
контрольный 
пожарный (ПКП) 
перенесен с холла 1 
этажа на пост охраны.

Копия договора № 
253 от 04.06.2021 с 
ООО "Компания 
ГРАФФ" на перенос 
приемно­
контрольного 
пожарного прибора 
прилагается.

Обеспечить передачу извещений о 
пожаре, неисправности, состоянии 
технических средств прибора 
приемно-контрольного и прибора 
управления в помещении с 
персоналом, ведущим круглосуточное 
дежурство (пост охраны).

Прибор приемно­
контрольный 
пожарный (ПКП) 
установлен на посту 
охраны.
Передача извещений 
обеспечена.

В средней группе "А" для покрытия 
пола применить материал (напольное 
покрытие: жаккардовый ковер), 
относящийся к классу пожарной 
опасности не менее КМ2

Нарушение устранено. Копия договора № 
11 от 14.01.2022 г. 
на поставку 
коврового покрытия 
между МБДОУ 
детский сад № 12 
«Аленушка» с. 
Восток и ООО 
«Позитифф 
Компани» 
прилагается.

Предоставить техническую Нарушение устранено Копии технической
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документацию на автоматическую 
установку пожарной сигнализации и 
систему оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре, а 
именно: рабочие проекты на данные 
системы и регламенты технического 
обслуживания систем 
противопожарной защиты.

документации на 
автоматическую 
установку 
пожарной 
сигнализации и 
систему оповещения 
и управления 
эвакуации людей 
при пожаре 
прилагаются.

В помещения ДОУ произведено 
изменение объемно-планировочных и 
конструктивных решений без 
подготовки технической 
документации. Обосновать закрытие ( 
в результате перепланировки 
помещений) основного 
эвакуационного выхода на 1 этаже 
здания ДОУ, а именно уменьшение 
количества эвакуационных выходов

Предоставлен отчет 
о пожарных рисках 
ООО "Аудит-центр 
"Безопасная среда"

Двери, ведущие на лестничные клетки 
из музыкального (спортивного) зала 
на 2 этаже оборудовать устройствами 
для самозакрывания и уплотнения в 
притворах

Нарушение устранено. Фото прилагается

Дверь, ведущая на лестничную клетку 
из подготовительной группы 
оборудовать уплотнениями в 
притворах (частично отсутствует)

Нарушение устранено Фото прилагается

Между коридором запасного 
эвакуационного выхода (пом. № 2) и 
приемной (пом.№ 4) согласно 
технического паспорта, установить 
дверь, предусмотренную проектной 
документацией

Предоставлен отчет 
о пожарных рисках 
ООО "Аудит-цент]' ~ 
"Безопасная среда"

В помещении медицинского кабинета 
оборудовать 2 светильника колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией

Нарушение устранено Фото прилагается

Дверь запасного эвакуационного 
выхода из старшей группы "Ромашки" 
на лестницу Зго типа при открывании 
наружу установить таким образом, 
чтобы она блокировала (перекрывала) 
и уменьшала ширину пути эвакуации 
по лестнице, предназначенной для 
эвакуации людей

Нарушение устранено Копия договора № 
027-п от 29.10.2021 
с ИП Скибин Ю.Е. 
на установку 
входных групп 
балконных дверей 
прилагается.

Дверь запасного эвакуационного Нарушение устранено Копия договора №



выхода из средней группы 
"Почемучки" на лестницу Зго типа 
при открывании наружу установить 
таким образом, чтобы она 
блокировала (перекрывала) и 
уменьшала ширину пути эвакуации по 
лестнице, предназначенной для 
эвакуации людей

027-п от 29.10.2021 
с ИП Скибин Ю.Е. 
на установку 
входных групп 
балконных дверей 
прилагается.

При проведенном капитальном 
ремонте оконных и дверных проемов 
(замена на пластиковые окна и двери) 
в 2014 году, ширину дверей запасных 
эвакуационных выходов из групповых 
ячеек со 2го этажа на лестницу 3 типа 
не менее 1,2 м.

Предоставлен отчет 
о пожарных рисках 
ООО "Аудит-центр 
"Безопасная среда"

На двери помещения костюмерной на 
1 ом этаже ДОУ верно указать ее 
категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5,7. и 8 
ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности 
(категория по взрывопожарной и 
пожарной опасности определяется 
расчетом, на основании полученных 
расчетов обозначается 
соответствующая категория). 
Предоставить расчет.

Расчет произведен. Расчет и фото 
прилагаются

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 12 «Аленушка с. Восток Е.В. Волобоева
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